
QUADRO MT 20 KV
DISTRIBUZIONE VASCA DI SOLLEVAMENTO  VASCA SERRAVALLE

 IMPIANTO   ELETTRICO  VASCA DI SOLLEVAMENTO  VASCA  SERRAVALLE
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ARRIVO DA
SCOMPARTO ENEL

SF6SF6

B.A.

SF6

230V

SF6

NUMERO DI UTENZA

DENOMINAZIONE LINEA/QUADRO

CORRENTE ASSORBITA

POTENZA INST./ASS.

INTERRUTTORE

CONTATTORE

O SEZIONATORE

UTILIZZAZIONE

TRASFORMATORE

SEZIONE CONDUTTORI

FUSIBILE

TERMICO

RELE'

VOLTMETRO

TIPO

Kw

A

A

A

A

KA

V

A

V

V

V

mm

taratura

tipo costruttivo

potere di interr.

tipo fus. tar.

corr. diff. Id

bobina

tipo costruttivo

di tensione

campo di reg.

bobina

tipo costruttivo

SCALA

tipo costruttivo

2

1 2 3 4 5 7

LINEA

SOCCORRITTORE

2X16 A

2X10 A

8 9

GENERALE
UTENZE

15

4X63 A

63

0.03

ILLUMINAZ.

LOCALE

10

2X10 A

15

10

2X10 A

15

2X16 A

15

16

M
IN

I

S
O

C
C

O
R

R
IT

T
O

R
E

D
I 

C
A

B
IN

A

600 W

60 sec

F1 F2 F3 F5

QE/MT

AUSILIARI AUSILIARI

COMMUTATORI
BOBINE APER.

AUSILIARI

INTERRUT. BT

CENTRALINE

ALIMENTAZ.

TERMOMETRICA

6

4

gGgG

4

gG

4

gG

4

LOC.TECNICO

L1 L2

ILLUMINAZ.
LOCALE EMERGENZA

LAMPADE
ANTI

RESISTENZA

CONDENSA 380 16A

PRESE

LINEA

220 16A

LINEA

PRESE

3X16 A

16

15

10

2X10 A

15

2X10 A

15

10

CABINA

LOCALE

ILLUMINAZ.

10

15

2X10 A

ESTERNO

FABBRICATO

LINEA QE

1211 1310 14

4X32 A

15

32

0.3 Sel.

N07V-K

3x(1x2.5)

N07V-K

3x(1x2.5) 3x(1x1.5)

N07V-K

3G1.5

FROR

4x(1x4)

N07V-K

3x(1x4)

N07V-K

3G2.5

FG7OR FG7OR

5G6

INTERRATO

RISERVA

15

15

32

4X32 A

0.03

FG7R

5x(1x6)

Id Id Id

CONGIUNTORE 1250 A

3x630 A

800/5

Icu=50KA

3x800A

x31200/5

A

Centralina

termometrica

800 KVA

Vcc=6

1G150 mmq N07V-K

Collettore 

1G150 mmq N07V-K

Icu=50KA

3x800 A

termometrica

Centralina

B

1200/5 x3

Icu=35KA

500/5

Icu=35KA
3x630 A

C

1-02

COMM.3

230 V

In=4x160 A

Linea 3x(2x185) mmq FG7R

Icu=35KA

3x630 A

TOR.1

R.D.

In= 400 A
P=250 KW

800/5

B.A.

TRASFORMATORE IN RESINA TRASFORMATORE IN RESINA

800 KVA

Vcc=6

Avviatore

statico

Avviatore

statico

TOR.3

R.D.

B.A.

Avviatore

statico

TOR.4

R.D.

B.A.

P=300 KW

In=480 A

PE=185 mmq N07V-K

800/5

800/5 500/5

Imax scarc.=40KA Imax scarc.=40KA

3x(1x90)+(1x90)

Icu=50KA

4x160 A

FG7R

termometrica

Centralina

B

200/5 x3

TRASFORMATORE 
IN RESINA 
AUSILIARIO
50 KVA

Vcc=6

Imax scarc.=40KA

3x(1x50)+(1x50)

FG7R

3x(3x240)+(2x185)

FG7R

3x(3x240)+(2x185)

FG7R

500/5

Icu=35KA
3x630 A

Avviatore

statico

TOR.2

R.D.

B.A.

500/5

P=300 KW

In=480 A

P=300 KW

In=480 A

P=300 KW

In=480 A

Linea 3x(2x185) mmq FG7R

In= 400 A
P=250 KW

PE=185 mmq N07V-K

Linea 3x(2x185) mmq FG7R

In= 400 A
P=250 KW

PE=185 mmq N07V-K

Linea 3x(2x185) mmq FG7R

In= 400 A
P=250 KW

PE=185 mmq N07V-K

V

A

A A

A

V

A

A

A

S=3x(1x35) mmq

CAVO RG7H1R/32

S=3x(1x35) mmq

CAVO RG7H1R/32

TR1 TR2

POMPA 3 POMPA 4

POMPA 1

TR3

POMPA 2

Icp=19.5 KA

M

Icp=19.5 KA

KWh
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L=SOVRACCARICO

A MICRO PROCESSORE CON PROTEZIONI LSIG:

INTERRUTTORE GENERALE TRASFORMATORE tipo ESTRAIBILE SGANCIATORE

S=CORTO CIRCUITO RITARDATO

I=CORTO CIRCUITO ISTANTANEO

G=GUASTO A TERRA

COMPLETO DI BLOCCO A CHIAVE APERTO

A

C BLOCCO A CHIAVE IN APERTO

LA CHIAVE DOVRA' ESSERE ANELLATA AL BLOCCO CHIAVE

INTERRUTTORE TR1 - TR2

CONTATORE STATICO DI ENERGIA ATTIVA 3L+N EQUILIBRATO

LEGENDA

KWh

SCHEMA ELETTRICO DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
DI SOLLEVAMENTO VASCA «SERRAVALLE»

B.1

N° allegatiCodice Lavoro Anno Provincia Scala

2 1 S R

Via Agnone n°68 - 96016 - Lentini (SR)

Il DIRIGENTE AREA TECNICA

(Dr. Ing. Eugenio Pollicino)

PROGETTO  ESECUTIVO

OGGETTO:

Mandatario senza rappresentanza del
CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE

(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

PROGETTAZIONE

Settembre  2021 prezziario 2019 

(Geom. Corrado Montoneri)

LAVORI  URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE   ATTREZZATURE  DANNEGGIATE   DA    EVENTI 
ALLUVIONALI MEDIANTE SOSTITUZIONE DI CONDOTTE 
DANNAGGIATE  E  MANUTENZIONE  AGLI  IMPIANTI   DI 
RILASCIO FACENTI PARTE DEL SISTEMA DI INTERCON-
NESSIONE DEGLI SCHEMI LENTINI-OGLIASTRO 

IL  RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO

IL  PROGETTISTA

(Dott. Ing. Vincenzo Indelicato)

VISTI ED APPROVAZIONI
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